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CMC MAG Prodos 3
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Nova zastitna resetka
za dovod zraka

JIR-3/2 600 x 400mm

Nova za&itna resetka
za odvod zraka
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Raztezna posoda
Pneumatex
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DOPOLNJEVANJE VODE
PNEUMATEX PLENO P

Alarmna | Bliskavica
sirena sirena

—lokacijo namestitve
uskladiti s investitorjem

Raztezna posoda
Pneumatex
STATICO SD 50.3
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NOVA FASADNA OMARICA:

- Plinsko preto¢no
varovalo DN50 (R2")

— Plinski filter DNSO

— Plinski rotacijski
plinomer ELSTER
RVG G40-DNS0

ELSTER - EK26

- Regulator tlaka ELSTER
100-1000mbar /100mbar

s elek. korektorgzm plina

330 x 330 x 250mm

pipo DN50 (R2")
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¥
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OBSTOJECA PLINSKA OMARICA/

z glavno poZarno plinsko

NAPRAVA ZA VZDRZEVANJE TLAKA
DOPOLNJEVANJE IN ODPLINJEVANJE

PNEUMATEX TRANSFERO TV 4.1

Nova
elektro omara

Detektor zemeljskega plina

names¢en pod stropom
kotlarne

Raztezna posoda
Pneumatex
STATICO SD 35.3
V=35 |

Talni plinski
kondenzacijski kotel
BOSCH
Condens 7000 F
Qmax=200kW
Qmin=37,3kW
(pri sistemu 50/30°C)
Qmax=186,1kW
Qmin=33,7kW
(pri_sistemu 80/60’0)

Lpri

Pel=234W, 230V, 50Hz

Toplotni izmen jevalnik
za 2x 200kW

PLINSKA OMARICA
— Plinski krogelni ventil DN50
— Elektromagnetni ventil DN50

PoZarna centrala
tip-MX, 2000

NN

TEVE-VARNOST

/

Detektor zemeljskega plina
eS¢en pod stropom

Dimnik 6250
L=cca. 11,0m

Priklju¢eno na obstojete

instalacije hladne vode
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LEGENDA:

——————— PLINOVOD — 100mbar

OGREVANJE — DOVOD
= mem == OGREVANJE — POVRATEK

ELEKTRO POVEZAVE

OPOMBA: PRED NAROCANJEM MATERIALA PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU!

Vse v natrtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE MERE — NE MERI PO NACRTU !
V skladu s predpisi, mora izvajalec pred zaletkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in
opozoriti na morebitne ugotovijene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL !
SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

© VSEBINA NAGRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERSNIK, BAMBI d.n.o.
Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, &e ni posebej odobreno. Za vsa
opravila, ki so v nasprotju s tem dologilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo 3kodo.
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